
LT-6609 Rev 0  Mai 2018  Page 1 de 1

FA-1008KA(DS)
Addendum aux instructions d'installation du 

modèle d'alarme incendie

Avis sur les écrans de remplacement
• Si vous avez une version plus ancienne du FA-1008KA (à gauche), utilisez l'écran de remplacement 

RB-MAM-1000KIT.
• Si vous avez une version plus récente du FA-1008KA ou du FA-1008KADS (à droite), utilisez l'écran de 

remplacement RB-MAM-1000. 

Anciennes versions de FA-1008KA : 

Utilisez RB-MAM-1000KIT

Il comprend :

• Écran de remplacement RB-
MAM-1000

• Plaque d'affichage 
principale

• Mise à jour de l'EPROM 

Nouvelles versions du 
FA-1008KA et toutes les versions 
du FA-1008KADS :

Utiliser RB-MAM-1000
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